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PARAMETRE

Caractéristigues

Aspect de l'echantilion
Turbidité

Microbiologie
Coliformes fotaux
I=scherichia coli

Germes fotaux 3 22°C (72 h)
Germes totaux 3 36°C (48 h)
Entérocogues intestinaux
Physico-Chimie

pH (4 22.6°C)

Conductibilité dlectigue 20°C
Dureté carbonatée

Dureté totale
Ammonium-NH4
Nitrites-NO2

Chlorures-Ci

Nitrates-NO3

Sulfates-S04

Calcium-Ca

Viagnésium-Mg

Polassium-K

Sodium-Na
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Méthodes RESULTAT Unité Valeur paramétrigue
d'analyse

80P $23 SrOpRes

1807027 <f.50 FHU <5§

SOP 501 4 clf100mi <1 §

SOP 503 < cfe/10Gml <1

1506222 35 clufmi <100 §

1806222 1 cfufmi <20 §
IS0 7899-2 <1 cfuf100mi <
IS0 10523 8.4

180 7888 289 WSiem <2500
IS0 9963-1 8.9 d*fr

150 6059 137 d*fr

IS0 7150 <(.05 g/

180 6777 <0.05 g/l
180 10304-1 17 Mgl <250
180 10304-1 19 mgy/t <50
IS0 10304-1 a9 mg# <250
1SO 14811 39 rag#l

180 14911 6.2 mg/l

IS0 14911 5 5 mg/l

IS0 14911 4 mght <200
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Appréciation :

L'échantillon dépasse fa valeur-guide en vigueur pour le parametre: cotiformes totaux.

Veuillez noter que les valeurs paramétiigues indiquées dans l'annexe | partie A et B du réglement grand-ducal du 7 oclobre 2002 relatif & ia
qualité des eaux destinées & fa consommation humaine sont 4 respecter strictement et que pour linterprétation des résuitats d'analyses de

ces paramétres aucune incertitude de mesure n'est prise en considération.
Pour les valeurs-guides indiquées dans la partie C du méme réglement Fimterprédation fournie par le iaboratoire considére lincertitude de

mesure.

Sabine Roehler
Responsable Laboratoire

ce: SOC-WESTER
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Bulletin d'analyse des échantillons : AHO6190 - AH06190
Référence du Laboratoire : 2050-07-28-018-KEP

Adresse destinalaire

Requérant | ¥, Georges SCHMIT Adm. Comm. Tandel
Remis par : SOC-WESTER clo M. Georges SCHMIT
Regu le 2810712010 BP 141
Debut de fanalyse 1 28/07/2040 P g e L.-8202 BDiekirch
Objet de Fanalyse : conirdle &29 ﬁ %/’% E&v% ,g M %

tél: 803803-25 fax: 802665

L
06 08. 201
TANDEL

Ce rapport comporte 3 pages et ne peut &ire reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Des renseignements suppiémentaires sur ies méthodes d'analyse ef les incertitudes de mesure sont disponibles
sur simple demande.

Les résuitats ne se rapportent qu'aux objets soumis a fanalyse.

Les resultats bactériologiques sont a interpréter selon ia norme 1SO 8169:
<1 organismes non-détectés dans le volume étudie

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume &iudié

L'appreciation concernant une eau potable se rapporie au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la
qualité des eaux destinées a la consommation humaing.

Lexigue

" parametre mesuré sur le terrain

#  méthode sous accréditation

&  valeur-guide
pour la turbidite, la valeur-guide est de 5 FNU au niveau du consemmateur et de 1 FNU au niveau du
fournisseur

S paraméire mesuré en sous-traitance

n.d. paramétre non déterminé

V.C. vOoIr commentaire

- non détecté (mesure qualitative)

+  present [faible (+), moyen (++), fort {+++)]
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