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Division du Laboratoire

Bulletin d'analyse des échantillons : AK00217 - AK00217
Référence du Laboratoire : 2012-01-09-014-CC

Adresse destinataire

Requérant : M. Georges SCHMIT Adm. Comm. Tandel
Remis par : SOC-WESTER c/o M. Georges SCHMIT
Recu le : 09/01/2012 BP 141
Début de l'analyse : 09/01/2012 L-9202 Diekirch

Objet de I'analyse : contréle complet
tél: 803803-25 fax: 802665

Ce rapport comporte 4 pages et ne peut étre reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes de mesure sont disponibles
sur simple demande.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'analyse.

Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon la norme ISO 8199:
<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3. organismes presents dans le volume étudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'appreciation concernant une eau potable se rapporte au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a Ia
qualite des eaux destinées a la consommation humaine.

Lexique :

¥ parameétre mesuré sur le terrain

#  méthode sous accréditation

§ valeur-guide
pour la turbidité, la valeur-guide est de 5 FNU au niveau du consommateur et de 1 FNU au niveau du
fournisseur

S  parameétre mesuré en sous-traitance

n.d. parametre non déterminé

v.C. Vvoir commentaire

- non détecté (mesure qualitative)

+  present [faible (+), moyen (++), fort (+++)]
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Yotre référence AEP-101-94 Tandel - Ecole Primaire
Nature de Féchantillon eau potable
N® échantillon AK00217 prélevé le 09/01/2012 4 10:30 date de début des analyses  09/01/2012
PARAMETRE Note Meéthodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques
Aspect de Ichantillon SOP 023 propre
Couleur-Visuel B - SOP025 incolore : _
Odeur-saveur o - SOP026 Foaore B o o
Turbidite o o # soTor <0.50 FNU <5§
Microbiologie - - -
Germes fotaux 4 22°C (72h) - #  soem 9  dum <100§
Germes fotaux a 36°C (48 h) o S o# s0822 o« cuml <20§
Enterocaduésmtestlnaux - a #  Iso78%92 <1 ~ cfu1oom| <1
Coliformes totaux -~ sowst <« | cwtoom <1§
Eschencﬁ a coli a ) \8093081 <1 - cfu!m()ml 1
Physmo Chimie B : _ - : - -
pH (2 20.8°C) 7 ) ~#  15010523 81 ~ 65-95
Conductibilité électrique 20°C - .~ #  Iso7sss 503 uSfom <2500
Dureté carbonatée # IS0 9963-1 221 d*fr
Dureté totale o #8069 285 ¢°fr -
Ammonium-NH4 # 150 7150 <0.05 mg/l <0.50
Nitrites- N02 # 1506777 <0.05 mg/l <0.50
Fluorures . # 150100591 <0.20 mgll <15
Chlorures-Cl - -~ #  1S0103041 15 mgl <250
Nitrates-NO3 # 1S0103041 45 mg/l <50
Sulfates-S04 # 1SO 10304-1 16 mgfl <250
Calcium-Ca C# Ilsomett 66 mgl N
Magnésium-Mg : B C# 1S014911 33 mg/l - '
Potassium-K . N " IS0 14911 <2 mgll- _
Sodium-Na ' #  Isoun 44 - mgl - <200
Metaux Totaux' o _ - o I : N
Mercure 7 - # O 5555 N <0.00025 mg/! <0.001
métaux totaux par ICP-MS _ e - i o -
Alurnlmum - - B # 1801729412 77;;‘.]_'005' ‘mg/l <b,207
Antimoine _ B C#  1S012%412 <0001 mgl <0.005
' Afsenlc o O #  1sotsaln . 0025" o mgll <0.010
Bore : - # 15017204172 - 0.007 mgl <10
~ Cadmium a - O # 15017294172  <0.0001 ‘mgf <0.005
“Chrome B o _ #  S0mSMR <0001 mg  <0.050
”E{j@re - - # 18017294-12 0.001 mg/l <10
 Fer - - - #  sot2e2 <0.005 mg/l <020
Manganése B - C# S0t <0.005 mgl <0.050
Nickel - . #  SOUBZ 00006 mgl  <0.020
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Réf. Laboratoire : 2012-01-09-014-CC

metaux totaux par ICP-MS o - - -

Plomb # 15017294112  <0.0005 mg/l <0.010

Sélénium - # 18017294112 <0001  mg <0010

SI|ICIum e . R g i o e

Zne o C# IS0 17294172 <005 @ mgl <5 §
Orgar{i&hé s — T T Lo . S .
1,2-Dichloréthane o ~#  lotw3t <2 wgl <30
Benzéne - C# o301 <1 ol <1.0
Bromoforme - %  so10301 1 gl -
Chlorodibromométhane - - #  so1301 <« gl o
Chloroforme ) - S # 1801031 <1 gl o
Dichlorobromométhane - ?# "EEO_T T wgt -
Tetrachloroethylene - # 150 10301 o« wh o
Total Trihalométhanes (TTHM) o a IS0 10301 <4 Cwel <50
Trichloroéthylene # IS0 10301 <1 pg/l
Hydrocarb.polycycl.aromatiques " . o - -

Acénaphthéne . #  EPASC  <0.002 wh R

Acenaﬁﬁfhylene - o EPA8270C <0.001 = ugl 7

Anthracéne ' - #  EPABICC <0.002 gl

Beﬁzﬁ{i)ianthracéne N 7 #  EPA82TOC <0.001 ug .

Benzo(a)pyréne ) - #  EPAB2IOC <0.001 wl B

7Benzo(b)fluoranthenem - o i EPASZTOC  <0.001 ugh o

EéHZO(gh|}perylene - - # EPA8270C  <0.001 wl 7

Benzo(J)quoranthene B  #  EPAS2IOC . <0.002 ugh .
Benzo(k)fuoranthéne o C#  EPASZIOC <0001  ugl .

Chryséné - - - #  EPABOC <0.001 gl

leenzo(ah)énfhracé'ne - . #  EPAS2OC  <0.001 = ul
" Fluoranthéne - - #  EPA82IOC  <0.001 = ul 7

Fluoréne - . #  EPABNIIC  <0.001 ug ’

Indeno(1 2,3-cd)pyréne o - # EPA8270C  <0.001 wl .

Naphtaléne : # EPA8270C ~ <0.002 gl

'Phenanthrene - o #  EPAB27OC  <0.007 gl :

Pyrene' - - #  EPAB2TOC © <0.002 wl o
Observations : Néant - © Résultats validés le 23/01/2012 par 1K
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Appréciation :

L’échantillon est conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne les paramétres analysés.

Veuillez noter que les valeurs parametriques indiquées dans I'annexe | partie A et B du réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la
qualité des eaux destinées a la consommation humaine sont a respecter strictement et que pour l'interprétation des résultats d’analyses de ces
parameétres aucune incertitude de mesure n'est prise en considération.

Pour les valeurs-guides indiquées dans la partie C du méme réglement I'interprétation fournie par le laboratoire considére l'incertitude de mesure.

«

Isabelle Kayser
Responsable technique
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