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ECHANTILLON

Dénomination : Maison Sinner lerjet: non

Lieu : Longsdorf T°® prélevement: 12,4 °C

Nature Préléevement :  Eau de distribution Cl2 libre: / mg/l CI2 total: / mg/l
Traitement: / pH: /

Démontage mousseur: oui Divers: /

Désinfection avant prélévement: Flamme + alcool Analyses effectuées le : 20/05/2015

RESULTATS

RECHERCHE NORME CRITERE UNITE RESULTAT

Germes totaux a 36°C EN ISO 6222* <=20 ** UFC/ml <1
Germes totaux & 22°C - 2 Classes EN ISO 6222* <=100** UFC/ml 1
Coliformes totaux & 36°C - 2 classes BRD 07/20-03/11* b= e UFC/100ml <1
Escherichia coli & 36°C BRD 07/20-03/11* <1 UFC/100mI <1
Entérocoques fécaux a 36°C EN ISO 7899-2* <1 UFC/100ml <1

INTERPRETATION

Conclusions : Eau conforme aux normes bactériologiques de potabilite.

Commentaire :

Observation :

En cas de résultat "non conforme” contacter I'organisme compétent pour les mesures 3 prendre.

* Parametres couverts par I'accréditation OLAS,

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis & I'essai.

La conclusion ne prend en compte que les résultats des analyses pour lesquels un critére est précisé.
Les observations reprises dans ce rapport ne sont pas couvertes par l'accréditation.

**Valeur guide.

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures.

Interprétation des résultats selon NF EN SO 8199 dans le cas des petits nombres (<10UFC) :
- <1 = ahsence de l'organisme recherché dans la quantité étudiée.

- de 1 a 3 = organisme présent dans la quantité étudiée.

- de 4 a 9 = nombre estimé de l'organisme recherché dans la quantité étudige.
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