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LU - 8707 Useldange

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES

Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002

Bactéries coliformes dans 100 ml (X} Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon 1ISO 9308-2

Escherichia coli dans 100 mi Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon 1ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h & I1SO 6222 cfu/ml <1 s20

36°C %)

Micro-organismes revivifiables par ml apreés 72 h a 1ISO 6222 cfu/ml 4 <100

22°C %)

Clostridium perfringens (X} RGD du 7/10/2002 cfu/100mi <1 0

Entérocoques intestinaux (X) 1SO 7899-2 cfu/100mi <1 0

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas déterming

(x) paramétre accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la norme 1SC 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'échantillonnage est réalisé selon la procédure P01 applicable au laboratoire et & ces clients.

* 1ISO11885: Les résultats des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
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