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Auftrag
Analysennr.
Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Objektkennzahl

1404812 23.11.2017
501437 Trinkwasser
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Kundennr.

06.12.2017
40035337

15847 Bestellung 16/1260 SD-jk und 16/1341 MA-jk
(Ausschreibung 2017-2020 und Ergdnzungen)

24.11.2017
23.11.2017 09:10
Hoffmann F.
DEA/00002735

MST ab 5/2016 Distribution d'Eau des Ardennes
REC-101-20/D03,Tandel (Dall) - cuve droite

89060573

Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /

chemisch-technische und hygienische Parameter

TrinkwV/
Einheit Ergebnis Best-Gr. Luxemburg Methode
Sensorische Prifungen
Farbung (vor Ort) farblos EN ISO 7887
Geruch (vor Ort) ohne DEV B1/2
Geschmack organoleptisch (vor Ort) | ohne DEV B1/2
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 6,6 DIN 38404-4 (C 4) |
pH-Wert (vor Ort) 7.56 0 6,5-95 DINENISO 10523 (C5)/DIN |
38404-5 (C 5)
Gasférmige Komponenten
Chilor, frei (vor Ort) mg/l i 0,04| 0,02 DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)
Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) mg/l | 88| 0,02 DIN EN 25813 (G 21)
Mikrobiologische Untersuchungen
[Enterokokken KBE/100m| 0 0 0 EN ISO 7899-2
Koloniezahl bei 22°C KBE/1mi 0 0 100 EN ISO 6222:1999
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 1 0 20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)
E. coli KBE/100mI 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21, Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"”

TrinkwV Luxemburg: geméal "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine"” des Gro3herzogtums Luxemburg

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte geman
"Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualité des eaux destinées a la

consumation humaine" des GroRherzogtums Luxemburg eingehalten
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielBlich auf die Priifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.
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