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Auftrag

Analysennr.

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Messpunkt

Objektkennzahl

1808399 10.11.2022
389690 Trinkwasser
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Datum
Kundennr.

18052 Commande 20/1682 SD-ms

11.11.2022
10.11.2022 11:00

Auftraggeber (Jacoby Jeff)

DEA/00013728
DEA

FCC-101-12/D01, Tandel - Forage

89060574

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie

chemisch-technische und hygienische Parameter

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) 91°C 11,8 Kundeninformation
pH-Wert (vor Ort) 9 8,10 0 6,5-95 Kundeninformation
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 514 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 574 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,88 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,1 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Trdbung (Labor) NTU 0,32 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/l <0,01] 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 61,3 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 1,6/ 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/| 33,7 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 5,9 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (CI) mg/| 16,4 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/| 42,8 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/| 4,72 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) mg/| 17,6 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Gasférmige Komponenten
[Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) ) [mgll \ 11 0,02 | \ | Kundeninformation |
Pharmazeutische Wirkstoffe
Carbamazepin mg/| <0,00001| 0,00001 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Diclofenac mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Ibuprofen mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DINEN ISO( é})?)‘i :2022-01
Ketoprofen mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
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P
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Datum 17.11.2022

Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 1808399 10.11.2022
Analysennr. 389690 Trinkwasser

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

LLidocain ‘mgl/! | <0,000015 (NWG)| 0,00003 | \ | DIN EN ISO 21676 : 2022-01 |
Halogenessigsauren
[Trifluoressigsaure (TFA) Img/l \ 0,00067| 0,0005 | \ | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 13,2| 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonatharte mmol/| 2,4 0,05 Berechnung
Gesamtharte °dH 16,4 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/| 2,92 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Mikrobiologische Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 0 100 DIN EN I1SO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 0 20 DIN EN ISO 6222 : 1999-07

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

TrinkwV Luxemburg: gemaR "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif & la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des Grof3herzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitéat zu einer Spezifikation oder Norm gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.

Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endguiltigen Auswertung bei 4°C gekihlt gelagert (geméanR DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur ldentifikation und Bestatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Prufungen: 11.11.2022
Ende der Priifungen: 17.11.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fur die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geman der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestéatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Dr.Blasy-Dr.Busse Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteaml.eching@agrolab.de
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LUXEMBURG

Datum 17.11.2022
Kundennr. 40035337

PRUFBERICHT

Auftrag 1808399 10.11.2022

Analysennr. 389690 Trinkwasser

Projekt 18052 Commande 20/1682 SD-ms

Probeneingang 11.11.2022

Probenahme 10.11.2022 11:00

Probenehmer Auftraggeber (Jacoby Jeff)

Kunden-Probenbezeichnung DEA/00013728

Entnahmestelle DEA

Messpunkt FCC-101-12/D01, Tandel - Forage

Objektkennzahl 89060574

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) mg/| 42,8 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,86 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/| <0,02| 0,02 05 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/I.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

TrinkwV Luxemburg: gemaf "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif & la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GrofRherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitéat zu einer Spezifikation oder Norm gemal EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.
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Auftrag
Analysennr.

1808399 10.11.2022
389690 Trinkwasser

Beginn der Prifungen: 11.11.2022
Ende der Priifungen: 17.11.2022

<
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Your labs. Your service.

17.11.2022
40035337

Datum
Kundennr.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepriften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prufbericht werden geméaR der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteaml.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

der AGROLAB Labor GmbH
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PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Messpunkt

Objektkennzahl

1808399 10.11.2022
389690 Trinkwasser

<
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Your labs. Your service.

17.11.2022
40035337

Datum
Kundennr.

18052 Commande 20/1682 SD-ms

11.11.2022
10.11.2022 11:00

Auftraggeber (Jacoby Jeff)

DEA/00013728
DEA

FCC-101-12/D01, Tandel - Forage

89060574

Untersuchungen nach Anlage 2 Teil I Nr. 10 und 11 (Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Pflanzenbehandlungs- und Schéadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Aclonifen mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
AMPA mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Atrazin mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-2-Hydroxy mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mg/| <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Chlortoluron mg/I <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clopyralid mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyanazin mg/I <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l 0,000053| 0,00001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopyram mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluroxypyr mg/I <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluroxypyr-1-methyl-heptylester mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flurtamone mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
lodosulfuron-methyl mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoxaben mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Datum 17.11.2022
Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 1808399 10.11.2022
Analysennr. 389690 Trinkwasser
TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Linuron mg/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) mg/| <0,00001 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesotrione mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metaldehyd mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pendimethalin mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prochloraz mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propiconazol mg/I <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol-desthio mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin-2-hydroxy mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
1-(4-Isopropylphenyl)-3-methylharnstoff mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe mg/| 0,00005 0,0005 Berechnung
nicht relevante PSM-Metabolite
g)hlorthalonilamid-Benzoeséure (R611965,M \mg/Il <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
&:;)IorthaloniI—Amidsquonsaure (RA417888, M mg/l <0,000025 (+)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil-Metabolit R418503 (M 13) mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil-Metabolit R471811 (M 4) mg/l 0,000039| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid-Saure (M23) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid-Sulfonsaure (M27) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet-Carbonsaure (Flufenacet-OA) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet-Sulfonsaure (M2) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor-Saure (BH479-4) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor-Sulfonséure (BH479-8) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Methyl-Desphenyl-Chloridazon mg/l <0,000020 (+)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor-Saure (R/S) mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor-Sulfonsaure (R/S) mg/l 0,000048| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pethoxamid-Sulfonsaure MET-42 mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac-Carbonséure (BH 518-5) mg/l <0,000020 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,6-Dichlorbenzamid mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

P
Dr. Blasy - Dr. Busse @AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstral3e 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 17.11.2022
Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 1808399 10.11.2022
Analysennr. 389690 Trinkwasser

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

TrinkwV Luxemburg: gemaf "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif & la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroRherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitéat zu einer Spezifikation oder Norm gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich O gesetzt.

Beginn der Prifungen: 11.11.2022
Ende der Prifungen: 17.11.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepruften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fur die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméaR der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

L%
.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteaml.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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