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Datum
Kundennr.

01.04.2025

40035337

Messpunkt FCC-101-12/D01, Tandel - Forage
Objektkennzahl 89060574
TrinkwV

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Art.5(2) Methode
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) 91°C 9,6 Kundeninformation
pH-Wert (vor Ort) 9 7,59 0 6,5-9,5 Kundeninformation
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 537 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) puS/cm 599 1 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,55 0 6,5-9,5 | DINEN ISO 10523 : 2012-04
Tribung (Labor) NTU 0,07 0,05 DIN EN 1SO 7027-1 : 2016-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/I 0,01, 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/| 67,8] 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/| 15 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/| 35,2 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/| 47] 05 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (CI) mg/| 14,1 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/| 38 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,76 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02, 0,02 05 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/| 5,27/ 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) mg/l 19 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Anorganische Bestandteile
Aluminium (Al) mg/I <0,020| 0,02 0,2 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) mg/| <0,005| 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
\Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) ) Imgll \ 9,1 0,02 \ \ Kundeninformation \

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel (PSM)

AMPA

Img/l

\ <0,00002| 0,00002 | 0,0001

DIN ISO 16308 : 2017-09

Geschaftsfuhrer
Dr. Paul Wimmer

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmuhl
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Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
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Datum 01.04.2025
Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 2032160 20.03.2025
Analysennr. 602920 Trinkwasser
TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Art.5(2) Methode

Atrazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-2-Hydroxy mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromacil mg/| <0,00002 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbendazim mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clothianidin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/| 0,000054| 0,00001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin-2-hydroxy mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazifop-butyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flutolanil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Foramsulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glufosinat mg/l <0,000020 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Haloxyfop mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Haloxyfop-methyl (R/S) mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imidacloprid mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoxaben mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) mg/| <0,00001 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metsulfuron-Methyl mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mg/| <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pethoxamid mg/| <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propachlor mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propyzamid mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tembotrion mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin-2-hydroxy mg/I <0,000030| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbutryn mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tritosulfuron mg/l <0,000025| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichlorphenoxyessigsaure (2,4-D) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
gfllr;rég";\lonilamid-Benzoeséure R mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil-Metabolit R418503 mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desphenyl-Chloridazon mg/l 0,000034| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid-Saure (M23) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet-Carbonsaure (Flufenacet-OA) mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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Datum 01.04.2025
Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 2032160 20.03.2025
Analysennr. 602920 Trinkwasser
TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Art.5(2) Methode
Nicosulfuron Metabolit ASDM mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,6-Dichlorbenzamid mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe mg/l 0,00009 0,0005 Berechnung
nicht relevante PSM-Metabolite
Chlorthalonil-Amidsulfonséaure mg/| <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,001 D DIN 38407-36 : 2014-09
(R417888, M 12)
Chlorthalonil-Metabolit R471811 (M 4) mg/l 0,000046| 0,00003 | 0,001V DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid-Sulfonsaure (M27) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,003 Y DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet-Sulfonséure (M2) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 | 0,003 9 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor-Saure (BH479-4) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,003 9 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor-Sulfonséure (BH479- mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,003 V DIN 38407-36 : 2014-09
8)
Metolachlor-Metabolit (NOA mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,003 v DIN 38407-36 : 2014-09
413173)
Metolachlor-Saure (R/S) mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,003 9 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor-Sulfonsaure (R/S) mg/l 0,000058| 0,000025 | 0,003 v DIN 38407-36 : 2014-09
Pethoxamid-Sulfonsaure MET- mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,003 M DIN 38407-36 : 2014-09
42
Summe nicht relevante mg/| 0,00010 0,003 Berechnung
Metboliten
Pharmazeutische Wirkstoffe
Carbamazepin mg/I <0,00001| 0,00001 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Diclofenac mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Ibuprofen mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO( r%t?)G 12022-01
Ketoprofen mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Lidocain mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN EN ISO 21676 : 2022-01
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 146/ 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonatharte (°f) °f 26,1 0,25 Berechnung
Gesamthérte °dH 17,6 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte (°f) °f 31,4 0,5 Berechnung
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,14] 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Mikrobiologische Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100m! 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 0 DIN EN I1SO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 0 DIN EN I1SO 6222 : 1999-07

1)  Angegeben ist der maximale Schwellenwert gemafl AGE-Liste Circulaire n° 2024-069 Annexe 2 Tableau A2. Als Richtwert gilt 0,0001

mgl/L.

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

nicht nachzuweisen.

TrinkwV Luxemburg: Loi du 23 décembre 2022 relative a la qualité des eaux destinées a la consommation humaine

Art. 5 (2): Richtwert gem. Art. 5 (2)

AG Augsburg Geschaftsfuhrer

HRB 39441 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-Id-Nr.: Dr. Stephanie Nagorny
DE 365542034 Dr. Torsten Zurmuhl
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AGROLAB Wasseranalytik GmbH @ AGROLAB GROUP

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
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Datum 01.04.2025
Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 2032160 20.03.2025
Analysennr. 602920 Trinkwasser

Normmodifikation
DIN EN ISO 21676 : 2022-01 (mod.): mit Festphasenanreicherung

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitéat zu einer Spezifikation oder Norm gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebritungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléaren
Bebrutungszeit bis zur endglltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekuhlt gelagert (gemafd DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Beginn der Prifungen: 21.03.2025
Ende der Prifungen: 01.04.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepruften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiur die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig. Im Fall einer Konformitatsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet.
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitat zu einer Spezifikation oder Norm nicht bertcksichtigt wird.

L%
.

AGROLAB Wasser. Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteaml.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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